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Важнейшей частью при разработке автоматизированной системы 

управления технологическими процессами теплицы, является 

принципиальная электрическая схема. Составляется она ещё на стадии 

проектирования, а уже позже на её базе собирается устройство или система. 

Выполняется эта схема согласно установленным стандартам в виде чертежа. 

Понимая, что и как изображено на ней, несложно разобраться в принципе 

работы конструкции и провести в случае необходимости ремонт или 

модернизацию. 

Для питания микроконтроллера используется напряжение +5В. 

Включение всех микросхем, используемых в данной схеме, 

проводилось в соответствии с рекомендациями datasheet. Номиналы 

элементов обвязки также взяты из описания микросхем [1-3]. 

Между выводами "XTAL1" и "XTAL2" подключается кварцевый 

резонатор. Частота кварца выбрана 11 МГц, поскольку высокая рабочая 

частота необходима для того, чтобы УП успевал выполнять все необходимые 

действия по поддержке обмена данными. В этом случае обеспечивается обмен 

данными с минимумом ошибок. Известно, из практики, что при 

использовании кварцевого резонатора такого номинала, значения 

конденсаторов С1 и С2 следует выбирать в пределах 15-30 пФ. Исходя из этого 

выбираем С1=С2=27 пФ. На вход "ЕМА" УП следует подать напряжение 

питания, что укажет микроконтроллеру на необходимость работы с 

внутренней памятью программ [4].  

Микроконтроллер 4 имеет ограничение по суммарному току, 

протекающему через любой вывод питания, составляющий 300 мА. 

Максимальный ток через любой другой вывод не должен превышать 40 мА.  

Для защиты выходных линий контроллера используем 

токоограничивающие резисторы. Значение максимального тока вывода 

контроллера равно 10I мА [3] 
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Рассчитаем требуемую мощность для 1 блока питания: 

1. Потребление микроконтроллера при частоте работы 11 МГц 

составляет 9 мА. Следовательно, потребляемая мощность  равна: 

1 1DS DS питP I U 
     (2) 

где –потребляемый ток микросхемы 

– напряжение питания 

455109 3

11  

питDSDS UIP мВт, 

2. Потребление ИМС составляет 53 мА, следовательно, потребляемая 

мощность равна: 

2, 3 2, 3DD DD DD DD питP I U  ,    (3) 

где 2, 3 53DD DDI мА – ток потребления микросхем DA6 и DA7. 

3

2, 3 53 10 5 165DD DDP      мВт.
 

 

 

3. Потребление блока индикации в максимальном режиме : 

SVD LCD питP I U   Вт,    (4) 

– ток потребления ЖК индикатора я подсветкой. 

3150 5 10 0.75SVDP      Вт, 

Суммарная потребляемая мощность  равна: 

1 1 2, 3сум DS DD DD SVDP P P P  
             

(5) 

1 45 165 750 960сумP     мВт. 

4. Максимальный выходной ток стабилизатора  

2 /DA сум питI P U  мА,      (6) 

2 960 / 5 192DAI    мА, 
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Можно сделать вывод, что выбранный стабилизатор напряжения 

LD7805 удовлетворяет данной нагрузочной способности. 

Так как в режиме ожидания основной потребитель энергии – 

микроконтроллер и система индикации, а он автоматически переводится в 

режим пониженного энергопотребления и потребляет ток менее 1 мкА, 

поэтому механический выключатель питания использоваться не будет. 

На рисунке 1 Представлена типовая схема подключения микросхемы 

FT232R к порту USB. Как можно видеть по данному рисунку, при таком 

подключении питание микросхема получает по шине USB. При питании от 

USB ток потребления не должен превышать 100 мА на одно устройство. 

Компоненты с током потребления более 100 мА должны подключаться через 

отдельный стабилизатор [4-7]. Для управления питанием других компонентов 

схемы в FT232R предусмотрен вывод "PWREN". "PWREN" подключается в 

затвор МОП-транзистора ключа и с его помощью подключает и отключает 

питание компонентов схемы [8].  

 

Рисунок 1 – Подключение микросхемы FT232R к порту USB 

 

 



На плате предусмотрены индикаторы приема и передачи данных по 

сети, а также индикатор наличия питания. По причине малой потребляемой 

мощности стабилизатор напряжения DA6 может быть установлен без 

дополнительного теплоотвода [9, 10]. 

 

Расчет источника питания  

 

Рассчитаем источник питания с параллельной стабилизацией напряжения. 

Напряжение вторичной обмотки трансформатора равно 8В (действующие 

значение). Напряжение стабилизации стабилитрона – В. 

1. Напряжение на конденсаторе составит: 

,                                   (7) 

где  – падение напряжения на диодном мосту. 

2. Установим максимальную величину пульсаций выходного напряжения 

 мВ. 

3. Определим максимальный ток делителя: 

2/ U 3,2 / 7,5 0,31макс сум питI P    А.                            (8) 

4. Рассчитаем емкость конденсатора С1: 

Ф (2200 мкФ).                     (9) 
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