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В соответствии со ст. 45 Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установки 

пожаротушения – это комплексы стационарных технических средств тушения 

пожаров путем выпуска огнетушащих веществ, которые должны надежно 

функционировать, срабатывать за время, не превышающее периода начального 

этапа развития пожара; обеспечить ликвидацию или локализацию пожаров за 

период, необходимый для введения в действие оперативных сил, средств [1-3]. В 

соответствии со 111 данного ФЗ автоматические установки жидкостного, 

пенного тушения должны своевременно обнаруживать пожар, обеспечивать 

автоматический запуск системы, подачу воды, водных растворов или иных 

огнегасящих жидкостей из спринклерных, дренчерных оросителей с требуемой 

интенсивностью огнетушащей жидкости [2, 4]. 

 С 1 марта 2021 года взамен СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» вступили в действие три новых свода правил: 

 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 31 

июля 2020 г. N 582); 

 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

(утвержден приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628); 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС 

России от 20 июля 2020 г. N 539).   

Помимо указанных документов технические требования и методы 

испытаний для установок водяного и пенного пожаротушения изложены 

соответственно в ГОСТ Р 50680-94. «Установки водяного пожаротушения 



автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ Р 

50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. Методы испытаний» [5, 6]. 

В ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы 

испытаний (с Изменением N 1)» изложены требования к водняым и пенным 

оросителям, предназначенным для разбрызгивания или распыления воды и 

водных растворов и применяемым в автоматических установках пожаротушения 

для тушения и блокирования пожара. 

 В ГОСТ Р 51052-2002. «Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы 

испытаний» представлены технические требования, описаны методы испытаний 

разрабатываемых, серийно выпускаемых узлов управления автоматических 

установок водяного, пенного тушения пожаров [7, 8]. 

В ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» определены требования к муфтам 

трубопроводных разъемных диаметрами от 25 до 200 мм, используемых при 

монтаже водозаполненных систем пожаротушения.  
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